В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения исследовалась по микробиологическим показателям (общее микробное число, обобщённые колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии).
Исследовались пробы  воды питьевой из скважин и пробы воды питьевой централизованного водоснабжения.
[bookmark: _GoBack]Согласно протоколам лабораторных испытаний,  выполненных по программе производственного контроля в 2021 году, установлено, исследованные микробиологические показатели (общее микробное число, обобщённые колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) в пробах воды питьевой, находится в диапазоне допустимых значений установленных СанПиН 1.2.3685-21. 
